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требованиям доступности, включая доступность для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

4.2. Конструкция лифта должна обеспечивать:
а) срок службы лифта 25 лет;
б) номинальную скорость движения кабины не более I м/с
в) рамную конструкцию кабины, состоящую из несущей рамы 

с расположенным внутри рамы купе кабины;
г) наличие направляющих кабины не менее Т89. Т90;
Д) число включений электродвигателя главного привода в час не менее 

180, обеспеченное за счет запаса мощности электродвигателя;
е) точность остановки кабины на этажах в пределах ± 20 мм;
ж) возможность безопасной эвакуации пассажиров из кабины в том 

числе при отсутствии электропитания лифта;
з) возможность открытия обслуживающим персоналом дверей кабины 

и шахты, при отключенном электропитании лифта, при нахождении кабины в 
зоне открывания дверей на всех этажах или при нахождении 
каоины/нротивовеса на сжатых буферах;

и) наличие ловителей плавного торможения, обеспечивающих
остановку и удержание кабины с номинальным грузом при их включении от 
ограничителя скорости;

к) наличие концевых выключателей, размыкающих цепь безопасности 
при переходе кабиной уровней крайних остановок:

л) в качестве тяговых элементов стальные канаты в количестве 
не менее 4 (четырех), в случае применения в качестве тяговых элементов 
ремней, то их количество должно быть не менее 4 (четырех), при этом в 
комплект поставки должен быть включен дополнительный комплект ремней и 
устройство контроля ремней (ЗИП);
,  м) наличие механического устройства, размыкающего цепь 
безопасности лифта при относительном перемещении (ослаблении) или 
обрыве тяговых элементов (СГТК);

н) наличие устройства, контролирующего загрузку кабины;
о) наличие ограждения зоны перемещения противовеса в приямке;
п) наличие стационарных устройств для смазки направляющих кабины 

и противовеса, защиту от проникновения масла в купе кабины, наличие 
маслосборников под направляющими кабины и противовеса.

1(� ����������������"���������� ���������� �����*��  
���������,�/��*��""� ���������

5.1. Конструкция и оборудование лифта, должны отвечать 
требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп
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6. Требования к шкафу управления, контроллеру�
и электротехническим устройствам
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6.10. Электропроводка внутри шкафа управления и контроллера
подходящая к зажимам клеммных наборов, должна иметь четкую маркировку’ 
соответствующую принципиальной электрической схеме лифта. ' ’

6.11. Устанавливаемые электротехнические устройства должны иметь
степень защиты не „иже IP20 и соответствовать требованиям 
электромагнитной совместимости.

>(� ������������?����������"��������������
7.1. Система управления лифта должна включать в себя:
а) устройство защиты, размыкающее цепь безопасности при

несанкционированном открытии дверей шахты в режиме «Нормальная 
раоота»;

о) возможность подключения к системе диспетчерского контроля в 
соответствии с «Техническими требованиями на проектирование систем 
диспетчерского контроля и переговорной связи из кабины лифта для объектов 
метрополитена» от 25.02.2020 г и ГОСТ 34441-2018.

в) возможность управления лифтом из кабины независимо от 
поступающих внешних вызовов при помощи переключателя (ключа) 
«приоритета» на панели приказов;

О вс I роенные в панель управления диагностические приборы с 
функцией программирования, в случае если для наладки или ремонта 
ооорудования требуется дополнительный инструмент, программаторы, 
кабели, переходники, накопительные программные устройства (OMU) или 
программное обеспечение (SOFT), то данное оборудование а™ программное 
ооеспечение не должно иметь ограничений по функциональным
возможностям и количеству включений, описание настраиваемых параметров 
должно быть на русском языке.

При установке группы из двух и более пассажирских лифтов, 
каждый лифт должен быть оборудован своими вызывными постами.

7.3. Все заложенные в стандартную программу системы управления 
функции не должны противоречить требованиям Технического регламента.

@(� '����������� �A���������������"���*�����������.�� �  
�����������������������

8.1. Между крышей кабины, кабиной лифта и диспетчерским пунктом 
должна обеспечиваться двухсторонняя переговорная связь в том числе при 
отсутствии электропитания лифта. Дополнительные требования к системе 
двухсторонней переговорной связи изложены в пункте 5 настоящего 
технического задания.
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8.2. Требования к системе двухсторонней переговорной святи для 
пожарных изложены в пункте 10 настоящего технического задания.

8-3- Для выполнения работ по эвакуации пассажиров должна быть

и крте кГбшш.УХСТ0Р0П,1ЯЯ ПереГОВОрНаЯ СВЯЗЬ иежд>' управления

8.4.1. Устройства, с помощью которых осуществляется ремонтная связь 
дс лжны оыть стационарными, элекгропитание данных устройств не должно 
осуществляться от резервных источников питания (аккумуляторов, ИБП).

8.5. В кабине лифта должно обеспечиваться видеонаблюдение 
в соответствии с «Техническими требованиями на разработку проектно- 
смешои документации по оснащению системы видеонаблюдения при

оТ оТ м го™  Н0ВЫХ ЛИНИЯ “ СТаНЦИЙ Московского меТР<>политена»

8.5.1. Для установки цифровых видеокамер в кабине лифта 
в подвесном кабеле кабины следует предусматривать наличие необходимого 
количества свободных пар проводов.

9. Требования к аварийному растормаживанию лебедки
9.1. Должна быть обеспечена возможность перемещения кабины при 

отключении основного питания или неисправности лифта двумя способами- 
при помощи механического устройства растормаживания лебедки и при 
помощи электрического устройства растормаживания лебедки из шкафа 
управления за счет резервного источника питания.

9.1.1. Механическое устройство и резервный источник питания должны 
оыть установлены в шкафу управления либо рядом с ним в запираемом шкафу

Ю. 1 ребования к пожарной безопасности и оборудованию 
лифтов для пожарных

10.1. Пассажирские лифты, устанавливаемые на станциях Московского 
метрополитена, должны иметь режим «Пожарная опасность», включающийся
по сигналу, поступающему из системы пожарной сигнализации здания 
(станции).

Ю.1.1. При включении режима «Пожарная опасность»:
а) кабины лифтов, устанавливаемых ниже уровня земли, должны 

подниматься на верхний посадочный этаж или на назначенный этаж 
кратчайшего пути эвакуации;
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12.2.1. Лифт должен оборудоваться электрическими розетками для 
подключения электрического инструмента с напряжением питания 220 В 
Электрические розетки устанавливаются:

а) в шкафу управления;
б) на крыше кабины;
в) в приямке.
12.2.2. Выключатели питания электрических розеток должны быть 

установлены в шкафу управления.

13. Требования к климатическому исполнению
м 13.1. Лифтовое оборудование должно соответствовать климатическим 

и сейсмическим условиям, в которых предполагается эксплуатация лифта.
13.2. Лифтовое оборудование должно эксплуатироваться при 

температуре воздуха от +5 °С до +40 °С, в зонах размещения оборудования.

14. Отступление оз требований государственных стандартов нрн
проектировании и изготовлении лифта

14.1. В случае отступлений от требований государственных стандартов, 
устанавливающих требования безопасности к устройству и установке, 
пожарной безопасности, доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения или применения технических решений, отличающихся от 
регламентируемых данными стандартами, должен быть выполнен анализ 
риска этих решений в соответствии с ГОСТ Р 53387-2009, дополненных в 
необходимых случаях расчетами, чертежами и результатами испытаний, 
подтверждающими безопасность этих технических решений и их соответствия 
требованиям 1 ехнического регламента.

14.2. Документация о выполнении анализа рисков должна быть 
включена в состав паспорта лифта.

15. Гребования к комплекту поставки лифта и запасных частей
(ЗИП)

15.1. Требования к условиям поставки.
15.1.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим 

в употреблении, свободным от прав третьих лиц, не находиться под арестом, 
в залоге и не являться предметом спора.

15.1.2. Поставляемый товар должен удовлетворять действующим на 
территории Российской Федерации стандартам качества, безопасности, 
санитарным и гигиеническим нормам, иметь сертификаты соответствия.
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е) речевые информаторы;
Ж )  подвесной кабель кабины, длина подвесного кабеля должна

соответствовать дайне подвесного кабеля лифта с наибольшей высотой 
подъема на станции;

з) тяговые элементы, дайна тяговых ремней должна соответствовать 
длине тяговых ремней лифта с наибольшей высотой подъема на станции-

и) комплект устройства контроля дверного проема;
к) устройство защиты от несанкционированного проникновения в шахту 

и его комплектующие;
л) грузовзвешивающее устройство;
м) переговорное устройство с этажной площадки (для лифтов, 

предназначенных для перевозки пожарных подразделений);
н) комплект ремонтной связи.
15.4. Требования к сопроводительной документации.
15.4.1. В комплект поставки каждого лифта должна входить 

сопроводительная документация на русском языке, соответствующая
требованиям Технического регламента и ГОСТ Р 53780-2010 (ГОСТ 33984 I- 
2016).

15.4.2. Сопроводительная документация должна включать в себя:
а) паспорт лифта, оформленный в соответствии с Приложением ДБ к 

I ОС Г Р 53780-2010 (ГОСТ 33984.1-2016) и включающий в себя как минимум:
- копию сертификата на лифт;
- копию сертификата на пожарные двери (при наличии):
- копии сертификатов на устройства безопасности (с учетом пункта 2.7 

статьи 6 Технического регламента);
- принципиальную электрическую схему;
- электрическую схему соединений лифта;
- монтажный (установочный) чертеж с печатью завода-изготовителя;
- перечень документации, поставляемой с лифтом;
- документацию о выполнении анализа риска по пункту 14 настоящего 

технического задания.
б) каталог запасных частей с номенклатурой;

 ̂ в) инструкцию по монтажу лифтового оборудования (на русском языке) 
на бумажном и электронном носителе;

г) руководства по эксплуатации лифта и лифтового оборудования (на 
русском языке) на бумажном и электронном носителе;

^ д) руководства по наладке лифтового оборудования (на русском языке) 
на бумажном и электронном носителе;

е) дубликат принципиальной электрической схемы, входящей в состав 
паспорта лифта, на бумажном носителе;
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ж) однолинейную схему питания лифта;
з) дубликат монтажного (установочного) чертежа, входящего в состав 

паспорта лифта, на бумажном носителе;
И) задание на проектирование строительной части лифта, согласованное 

с проектной организацией;

к) дубликат электрической схемы соединений лифта, входящей в состав 
паспорта лифта, на бумажном носителе.

15.5. Требования к руководству по эксплуатации лифта
15.5.1. Руководство по эксплуатации должно соответствовать модели 

и поставляемого лифта.
Руководство по эксплуатации пассажирского лифта должно 

Технического регламента, ГОСТ 34303-2017,

15.5.3. Руководство по эксплуатации должно включать:
а) инструкцию по наладке, регулировке, порядку проведения испытаний 

и проверок;

б) указания по использованию и меры по обеспечению безопасности 
лифта в период эксплуатации, включая ввод в эксплуатацию, применение по
назначению, техническое обслуживание, освидетельствование осмотр 
ремонт, испытания;

в) сведения о допустимой величине зазоров и расстояний, 
контролируемых при проведении технического обслуживания лифта в период 
эксплуатации;

г) перечень быстро изнашиваемых деталей;
д) методы безопасной эвакуации пассажиров из кабины, включая

применение дополнительного оборудования при эвакуации (при наличии 
такого);

е) методы браковки тяговых элементов и их безопасной замены;
ж) технологический процесс ремонтов с указанием времени 

необходимого для замены деталей;
0 указания по выводу лифта из эксплуатации перед утилизацией.

16. Требования к гарантийному обслуживанию
16.1. Срок гарантии на лифтовое оборудование должен составлять 

не менее 24 месяцев, на монтажные работы не менее 36 месяцев со дня 
подписания эксплуатирующей службой акта приемки лифта в эксплуатацию.

16.2. Объем предоставления гарантий качества товара, гарантийного 
обслуживания товара и расходов на обслуживание товара в гарантийный срок 
должен соответствовать требованиям, указанным в Договоре поставки.
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